LF 10 - TEIL 3 - AUFGABE 4.5

ZEICHENBLATT - LERNANGEBOT 4 - AUFGABE 4.5

Blitzschutzzonen auf dem Vorfeld

Zeichne in die Skizze die Grenzen der Blitzschutzzonen ein und setze die Uberspannungsableiter an

die Einbauorte.

o Beschrifte jede Zone: LPZ 0p, LPZ Og, LPZ 1, LPZ 2.
e Zeichne jeden Ableiter als kleines Rechteck auf die Leitung und schreib den Typ daneben: 1, 2 oder 3.
o Markiere die Stelle, an der zwischen zwei Ableitern weniger als 10 m Leitung liegen kénnten.
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Schematische Darstellung, nicht maRstablich.

Erdkabel 200 m zur Ladeinsel

Leitung Mast - Ladeinsel

WENIGER ALS 10 M LEITUNG ZWISCHEN ZWEI ABLEITERN: WAS IST DANN ZU TUN?
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